Gaseckhahn}% }% Gaseckhahn

X Kugelhahn "
Gaszahler
@ Prif-T-Stick auf 1/2"
mit Prifstopfen
(nur Sicherheitsstopfen der SWBS verwenden)
O Gasstréomungswachter .
Anschlu3gréien:
. GaszahlergroRe | Gaszahlerblgelgrofie
QD Gasdruckregler falls erforderlich
G4 1" DN 25
G6 1" DN 32
X Gashaupthahn
G 10 1%" DN 40
G 16 1%" DN 40
G 25 2" DN 50

Wichtige Hinweise:

- Schriftliche Druckprobe nach TRGI
dringend erforderlich
- Die Anlage muss beim Zahlereinbau
durch die SWBS betriebsbereit sein (Reglertest)

") Erforderlich bei:
- Leitungslangen >5m bis zum Zahler

- wenn sich der Zahler in einem anderen Raum befindet
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